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Lieferumfang 

(Änderungen vorbehalten)

1. Leistungsschaltgerät

2. Bedienteil-Steuergerät mit Verbindungsleitung

3. Ofenfühlerplatine mit Übertemperatursicherung, KTY-Fühler und Fühlergehäuse, zwei 
Stück Befestigungsschrauben 3 x 25 mm und Fühlerkabel ca. 2,0 m lang, weiß und rot.

4. Plastikbeutel mit 7 Befestigungsschrauben 4 x 20 mm.

5. Ersatz-Übertemperatursicherung

6. 2 Logoclips

7. 4 Kabelbinder

8. 2 Dekostreifen

Optional anschliessbar:

 Bankfühler   Art.Nr.:  94.4389 

 Farblichtmodul  Art.Nr.:  94.2761

 Neon - Farblichtmodul Art.Nr.:  94.4286

 Farblichtmodul für  
  EmoLux - Anbindung  Art.Nr.:  94.4834

 Fernstarttaster  Art.Nr.:  94.4645  
  Verbindungsleitung 10m Art.Nr.:  94.4646  
  Verbindungsleitung 25m Art.Nr.:  94.4647  
  Verbindungsleitung 50m Art.Nr.:  94.4648

emotion of sauna.

 GSM „Handy“  
  Fernstartmodul   Art.Nr.:  94.4671

 Phasenabschnittsmodul 
  für LED- / Spot-Licht    Art.Nr.:  94.4670

 Schaltmodul 
  für Energiesparlampen Art.Nr.:  94.4669
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Technische Daten

 Nennspannung:   400 V 3 N AC 50 Hz

 Schaltleistung:   max. 9 kW ohmsche Last (AC1 - Betrieb) erweiterbar
       durch Anschluss von Leistungsschaltgeräten bis 36 kW

 Heizzeitbegrenzung:  6 h, 12 h oder ohne Heizzeitbegrenzung

Anzeige:    Jumbo LCD hinterleuchtend

Schutzart:   IPx4 nach EN 60529 Spritzwasserschutz

Regelbereich Saunabetieb: 30 bis 110°C

Fühlersystem:   KTY-Sensor mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer   
      142°C

 Regelcharakteristik:  Digitale Zweipunktregelung 

Lüfterleistung:   min 25W  max.100 W (nur Lüfter ohneAnlaufkondensa-
      tor)

Licht:     min 25 W max.100 W (nur ohmsche Last, wir empfehlen 
      die Verwendung von Backofenlampen.

      Andere Leuchtmittel nur mit optionalen Schaltmodulen be-
      treibbar)

Farblicht (optional):  max. 100 W je Farbe

Farbverweildauer:  1 - 10 min

Farbfortschaltung:    rot - rot /gelb - gelb - gelb/grün - grün - grün/blau - blau  
      - blau/rot

 Fehleranzeige:   über Warndreieck (blinkend) und Fehlercode am LCD 
Umgebungstemperaturen:  -10°C bis  +35°C

Lagertemperaturen:  -20°C bis +60°C

Die Absicherung darf mit max. jeweils 500 mA träge 
erfolgen.Bei höherer Absicherung besteht Brand-
gefahr.
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Sehr geehrter Kunde,

mit diesem Sauna-Steuergerät haben Sie 
ein hochwertiges elektronisches Gerät er-
worben, welches nach den neuesten Nor-
men- und Güterichtlinien entwickelt und ge-
fertigt wurde.

Beachten Sie, dass zu einem wohligen ty-
pischen   Saunaklima in Ihrer Kabine immer 
ein optimales Zusammenwirken von Sauna-
kabine, Saunaheizgerät sowie Saunasteuer-
gerät gewährleistet sein muss.

Mit diesem hochwertigen Saunasteuerge-
rät „bedienen“ Sie Ihre Saunaanlage und 
mit den vielen individuellen Programmier-
möglichkeiten werden Sie sicher schnell die 
Einstellungen fi nden, bei denen Sie sich am 
wohlsten fühlen.

Das Empfi nden in der Sauna ist subjektiv, 
daher bedarf es wirklich dem eigenen Emp-
fi nden, oder dem der Familie, um die indivi-
duellen EInstellungen zu fi nden.

Werkseitig werden für den fi nnischen Be-
trieb 95°C voreingestellt. Für den Feucht-
ebetrieb betragen diese Einstellungen 
60 °C und 60 % Feuchte.

In den anschließenden Bedienungsanwei-
sungen ist beschrieben, wie Sie „Ihr Klima“ 
in der Kabine vorwählen können. Lesen Sie 
diese Anweisungen sorgfältig durch, damit 
Sie schnell und einfach durch die Program-
mierung fi nden.

Beachten Sie beim Saunabaden, dass es 
unterschiedliche Temperaturen in der Kabine 
gibt. So ist es direkt unter der Kabinendecke 
am heissesten, während zum Fußboden hin 
ein deutliches Temperaturgefälle vorhanden 
ist. Umgekehrt verhält es sich mit der rela-
tiven Feuchte, die unter der Kabinendecke 
am geringsten und zum Fußboden hin am 
höchsten ist.

Allgemeine Hinweise zum Saunabaden

Aus Sicherheitsgründen ist der  Temperatur-
fühler mit der  Übertemperatursicherung im 
Bereich über dem Ofen an der Kabinende-
cke angeordnet, da sich hier üblicherweise 
die heißeste Zone in der Kabine befi ndet.

Somit wird es vom Temperaturfühler des 
Steuergerätes zu Ihrem Anzeigethermome-
ter in der Kabine immer Temperaturunter-
schiede geben.

So kann z.B. bei einer Temperaturvorwahl 
von 100 °C durchaus auf Ihrem Anzeige-
thermometer ein Wert von 85°C - 90°C an-
gezeigt werden. Dies entspricht dann auch 
den üblichen Klimawerten in der Kabine.

Verwenden Sie nur saunageeignete (bis 
140° C temperaturbeständige)   Kabinenbe-
leuchtungen.

Achten Sie immer auf Hygiene. Legen Sie 
immer Hand- oder Badetücher unter, damit 
kein Schweiß auf das Holz tropft.

Um Ihre Kabine vor möglichen Schäden 
durch den Feuchtebetrieb zu schützen, 
empfehlen wir nach jedem Feuchtebad ein 
Nachheizen bzw. ein Nachtrocknen der Ka-
bine.

Zusätzlich kann in schlecht belüfteten Räum-
lichkeiten ein Lüfter zum Abführen der ver-
brauchten feuchten Luft verwendet werden.

Um Zugerscheinungen in der Kabine zu ver-
meiden, sollte eine Lüfterfunktion während 
des Saunabadens möglichst vermieden wer-
den. Sie sollte nur eingesetzt werden, wenn 
es vom Kabinenhersteller empfohlen wird.

   Stellen Sie immer sicher, dass
    sich zum Beginn des Heizvorgan-
ges keine Gegenstände auf dem Sauna-
heizgerät befi nden. Brandgefahr!
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• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, 
durch Personen (einschließlich Kinder) 
mit eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangels Erfahrung und/oder mangels 
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 
sie werden durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person beaufsichtigt oder er-
hielten von Ihr Anweisung, wie das Gerät 
zu benutzen ist.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen.

•   Achtung: Das Gerät darf nicht in ge- 
  schlossenen Schaltschränken oder 
in einer geschlossenen Holzverkleidung 
installiert werden!

• Die elektrische Installation darf nur von 
einem autorisierten Elektroinstallateur 
durchgeführt werden.

• Es sind die Vorschriften Ihres Elektrover-
sorgungsunternehmens (EVU) sowie die 
einschlägigen VDE-Vorschriften (DIN VDE 
0100) einzuhalten.

•   Achtung Lebensgefahr: Führen Sie  
  niemals Reparaturen und Installatio-
nen selbst durch. Die Gehäuseabdeckung 
darf nur von einem Fachmann entfernt 
werden.

• Beachten Sie unbedingt die in der Mon-
tageanleitung angegebenen Maßanga-
ben, insbesondere bei der Montage des 
Temperaturfühlers. Die über dem Ofen 
auftretenden Temperaturen sind maßge-
bend für die Temperatureinstellung. Nur 
bei korrekter Montage werden die Tem-
peraturgrenzwerte eingehalten und eine 
sehr geringe Temperaturschwankung im 
Liegenbereich der Saunakabine erreicht.

• Das Gerät darf nur für den dafür vorgese-
henen Zweck als Steuerung für Saunaö-
fen bis 9 kW verwendet werden. (In Ver-
bindung mit einem   Leistungsschaltgerät 
bis 36 kW).

• Die Anlage muss bei allen Installations- 
und Reparaturarbeiten allpolig vom Netz-
getrennt werden, d.h. Sicherungen bzw. 
Hauptschalter  ausschalten.

• Die Sicherheits- und Installationshinweise 
des Saunaofen-Herstellers sind zu beach-
ten. 

•   Beachten Sie auch die Vorgaben und An-
weisungen des Kabinenherstellers.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

  Achtung!

  Sehr geehrter Kunde,

nach den gültigen Vorschriften ist der elek-
trische Anschluss des Saunaofens sowie 
der Saunasteuerung nur durch einen Fach-
mann eines autorisierten Elektrofachbetrie-
bes zulässig. 

Wir weisen Sie daher bereits jetzt darauf 
hin, dass im Falle eines Garantieanspru-
ches eine Kopie der Rechnung des aus-
führenden Elektrofachbetriebes vorzule-
gen ist.

 Beim Einsatz von Steuergeräten, die 
die Möglichkeit der Ferneinwirkung (GSM-
Modul, Ferntaster usw.) oder der zeitver-
setzten Einschaltung (Vorwahlzeit, Wochen-
timer o.ä.) bieten, ist, bei gewerblichem 
Einsatz, ein Schutz vor Einschaltung mit 
bedecktem Heizgerät erforderlich. (Abdeck-
schutz Typ 1-5 oder S-Guard).
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Montage

Leistungsteil

Das Leistungssteuergerät darf nur außer-
halb der Kabine montiert werden. Als  Mon-
tageort wählen Sie zweckmäßigerweise die 
Kabinenaußenwand oder die Kabinendecke. 
Sind bereits Leerrohre für die elektrischen 
Installationen vorhanden, ist die Position des 
Leistungssteuergerätes durch diese vorbe-
stimmt. Zur Montage verfahren Sie bitte nach 
folgender Anweisung:

 

1. Nehmen Sie die Abdeckung des Leis-
tungsteils ab. Dazu drücken Sie mit ei-
nem fl achen Schraubenzieher die Befes-
tigungsnase nach innen und ziehen Sie 
das Gehäuse-Oberteil durch Schwenken 
nach oben ab (Abb. 1).

 Die Bohrungen Ø 5 mm für die mitgelie-
ferten Holzschrauben 4 x 20 mm werden 
entsprechend den in Abb. 2 angegebe-
nen Maßen angebracht. 

2. In das obere mittlere Loch drehen Sie 
eine der Holzschrauben. An dieser 
Schraube wird das Leistungsteil einge-
hängt. Lassen Sie zu diesem Zweck die 
Schraube ca. 3 mm herausstehen (Abb. 
3).

3. Das Leistungsteil in die 3 mm herausste-
hende Schraube in das obere Befesti-
gungsloch einhängen. 

 Setzen Sie die mitgelieferten Gummitül-
len in die Öffnungen an der Gehäuse-

Abb. 1

rückwand ein und führen Sie dann die 
Anschlusskabel durch diese Öffnungen. 

 Schrauben Sie das Gehäuseunterteil in 
den beiden unteren Bohrungen fest an 
die Kabinenwand oder Kabinendecke 
(Abb. 4).

Abb. 2

19 cm

1
7
,4

 c
m

Wand oder Decke

Abb. 4

Durchführungen für: 
Netzzuleitung 
Ofenzuleitung 
Verdampferzuleitung 
Lampe 
Lüfter

Durchfüh-
rung für 
Fühlerlei-
tungen 

oberes Befestigungsloch

Befestigungslöcher

Abb. 33



9D

Abb. 7
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Abb. 5

Terminal

Wandbefestigung

Das Steuergerät darf nur außerhalb der 
Kabine montiert werden. Als Montageort 
wählen Sie zweckmäßigerweise die Kabi-
nenaußenwand. Sind bereits Leerrohre für 
die elektrischen Installationen vorhanden, ist 
die Position des Steuergerätes durch diese 
vorbestimmt. Die Montage kann auf der Ka-
binenwand oder in die Kabinenwand einge-
lassen werden. Zur Montage verfahren Sie 
bitte nach folgender Anweisung:

Abb.6

11
2

166

min. 30 cm

Kabinen- 
innenwand

Kabinen- 
aussenwand

Isolierung Steuerleitung

Verlegen Sie die Steuerleitung vom Terminal 
zum Lastteil der Steuerung.

Die  Steuerleitung darf nur zwischen der Iso-
lierung und der Kabinenaussenwand verlegt 
werden (Abb. 7).

(Die Isolierung muss so ausgelegt sein, 
dass an der Aussenseite max. 75° C erreicht 
werden können.)

Leitungsverlegung

Legen Sie zunächst den Montageort fest.

Erstellen Sie die Wandöffnung in der Größe 
von 166 mm (Breite) X 112 mm (Höhe) X 35 
mm (min. Tiefe).

Montieren Sie das Terminal in der Wand-
öffnung und befestigen es mit den 4 beilie-
genden Schrauben.

Befestigungsschrauben

Abschließend kleben Sie die selbstkleben-
den Dekorstreifen in die Längsnuten des 
Terminals.

Deko-
S t r e i -
fen

Abb. 8

Abb. 9
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Den Saunaofen und den Verdampfer entspre-
chend der Montageanleitung des Herstellers 
vor die Lufteintrittsöffnung montieren.

Die Silikonleitung durch die Leerrohre zum 
Lastteil führen und an den entsprechenden 
Klemmen nach Schaltplan anschließen.

Hinweis: Bei nicht vorhandenen Leerrohren, 
neben der Lufteintrittsöffnung ein Loch boh-
ren und durch dieses Loch die Ofenzuleitung/
en nach außen und zu den entsprechenden 
Klemmen im Steuergerät führen. Zum Schutz 
der Silikonleitung vor äußerer Einwirkung, 
muss diese verdeckt verlegt werden. Daher 
verwenden Sie einen geeigneten Kabelkanal 
oder ein PVC-Rohr, in dem Sie die Leitung bis 
zum Lastteil führen. 

Elektroanschluss

Der elektrische Anschluss darf nur von 
einem zugelassenen Elektroinstallateur 
unter Beachtung der Richtlinien des örtli-
chen Energieversorgungsunternehmens 
und des VDE durchgeführt werden. 

Grundsätzlich darf nur ein fester Anschluss an 
das Netz erfolgen, wobei eine Einrichtung vor-
zusehen ist, die es ermöglicht, die Anlage mit 
einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 
3 mm allpolig vom Netz zu trennen.

Alle elektrischen Installationen und alle An-
schlussleitungen, die im Inneren der Kabine 
verlegt werden, müssen für eine Umgebungs-
temperatur von mindestens 170°C geeignet 
sein.

Die Netzzuleitung wird zum Laststeuergerät 
geführt und an den Netzeingangsklemmen 
angeschlossen. 

Anschluss des Saunaofens

Bei der Steuerleitung ( rote Steckverbindung)
ist darauf zu achten, dass die Codiernase 
desSteckers, bzw. die farbig gekennzeich-
neteAder des Flachbandes nach oben zeigt.

Steuerleitung
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Die Saunaleuchte muss der Schutzart 
Spritzwassergeschützt (IPx4) entsprechen 
und gegenüber der Umgebungstemperatur 
beständig sein. Die Saunaleuchte kann an 
jeder beliebigen Stelle, jedoch niemals in 
der Nähe des aufsteigenden Heißluftstroms 
des Ofens montiert werden. Es dürfen nur 
Glühbirnen verwendet werden!

Anschluss der  Saunaleuchte

Anschluss eines Lüfters

Der Lüfter muss der Schutzart Spritzwasser-
geschützt (IPx4) entsprechen und gegenüber 
der Umgebungstemperatur beständig sein. 

Der Lüfter kann an jeder beliebigen Stelle, je-
doch niemals in der Nähe des aufsteigenden 
Heißluftstroms des Ofens  und soweit wie 
möglich vom Einbauort der IR-Strahler (darf 
nicht direkt angestrahlt werden) montiert 
werden. 

emotion of sauna.

LSG

Anschluss eines Farblicht-
gerätes

Anschluss des  GSM - Mo-
duls

Anschluss eines Leistungs-
schaltgerätes (LSG)

Details entnehmen Sie bitte der Montagean-
weisung des Farblichtgerätes

Details entnehmen Sie bitte der Montagean-
weisung des GSM -Moduls.

Details entnehmen Sie bitte der Montagean-
weisung des LSG´s.

Anschluss des Ferntasters

Details entnehmen Sie bitte der Montagean-
weisung des Ferntasters.

Anschluss des Phasenab-
schnittsmoduls für LED- / 
Spot - Licht

Details entnehmen Sie bitte der Montagean-
weisung des Phasenabschnittsmoduls.

Anschluss des Schaltmo-
duls für Energiesparlampen

Details entnehmen Sie bitte der Montagean-
weisung des Schaltmoduls.

 Nur ohmsche Last, wir emp-
fehlen die Verwendung von Back-
ofenleuchten. Andere Leuchtmit-
tel können den Dimmer zerstören.
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Klemmenanordnung auf der Platine
(Lastteil)

Installationsschema

4335
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5

oder

or
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= alternativ 

 400 V 3 N AC 50 Hz

2

emotion of sauna.

 

LSG

Emotec

6

EmoLux

F1

F2

X3

X5a

X2

Jumper
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X5

X1

X6

X4

PE

L1 L2 L3 N N N U V W WB

S1 FAN LIGHT WM
L N L N

P+
TEMP.-SENSOR
Nr. 2 Nr. 1 TEMP.-

LIMITER H-SENSOR

Ub E G
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24h
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500 mA T

5
0

0
 m

A
 T



13D

P max. 9 kW

X3X2X1

L1 L2 L3 N N N U V W WB

S1 FAN LIGHT WM

L N L N

400 V 3 N AC 50 Hz

max. 100 W max. 100 W

Anschaltbild Saunaheizgerät bis 9 kW

Fühleranschluss

142°C

K
T

Y
 1

0
/5

K
T

Y
 1

0
/5 X4

P+

TEMP.-SENSOR

Nr. 2 Nr. 1 TEMP.-

LIMITER H-SENSOR

Ub E G
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P max. 9 kW

X3X2X1

L1 L2 L3 N N N U V W WB

S1 FAN LIGHT WM

L N L N

400 V 3 N AC 50 Hz

max. 100 W max. 100 W

400 V 3 N AC 50 Hz

LSG

*

Anschaltbild Saunaheizgerät > 9 kW

*  Die Kontrolllampe muß,  bei öffentlichen Anlagen ohne Heizzeitbe-
grenzung, im Raum der Aufsichtsperson installiert werden
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Anschluss der  Fühlerleitungen

Die Fühler- und Netzleitungen sollten nicht 
zusammen verlegt oder durch eine gemein-
same Durchführung geführt werden. Eine 
gemeinsame Verlegung kann zu Störungen 
der Elektronik führen, z.B. einem „Flattern“ 
der Schaltschütze. Wenn eine gemeinsame 
Verlegung notwendig, oder die Leitung län-
ger als 3m ist, muss eine abgeschirmte Füh-
lerleitung (4 x 0,5 mm²) verwendet werden.

Hierbei muss die Abschirmung im Steuerge-
rät an Masse angeschlossen werden. 

Beachten Sie bitte, dass sich nachfolgende 
Maßangaben auf die Werte beziehen, die 
bei der Geräteprüfung nach EN 60335-
2-53 vorgegeben wurden. Grundsätzlich 
muss der  Ofenfühler an der Stelle montiert 
werden, an der die höchsten Temperaturen 
erwartet werden. Einen Überblick über den 
Montageort des Fühlers geben Ihnen die 
Abb. 7 - 9.

1. Der Ofenfühler wird in Kabinen bis zu der 
Größe von 2 x 2 m gemäß Abb. 7 und 8 
montiert, in größeren Kabinen gemäß 
Abb. 7 und 9 montiert.

20 cm

Abb. 7

�

Gehäuse

ro
t

ro
t

Fühlerplatine

S
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L
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r)

Abb. 10

Abb. 8 Abb. 9

Bohrung

Saunadecke

Fühlergehäuse auf 
Mitte Profilbrett

Fühlerleitung

Klemmen im 
Steuergerät

Abb. 11

2. Bohren Sie dafür ein Loch für die Kabel-
durchführung, vorzugsweise in die Mitte 
eines Profi lbrettes.

3. Führen Sie die Fühlerkabel durch das ge-
bohrte Loch und schließen Sie die Fühler-
leitung gemäß Abb. 10 an.

4. Die Leitungen für den Begrenzer (weiß) 
und den  Temperaturfühler (rot) gemäß 
Abb. 10 an der Fühlerplatine anklemmen: 
Die Fühlerplatine anschließend in das Ge-
häuse einrasten.

5. Nach vollständiger Montage und ord-
nungsgemäßem Betrieb des Steuerge-
rätes muss die Leitung zur   Übertempe-
ratursicherung auf Kurzschluss überprüft 
werden. Lösen Sie hierzu eine der weißen 
Leitungen im Fühlergehäuse. Das Sicher-
heitsschütz des Steuergerätes muss ab-
fallen, d.h. der Heizkreis muss unterbro-
chen sein.

Montage des  Ofenfühlers
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Montage des optionalen 
Bankfühlers

Bankfühler

    bench sensor

H-SensorTEMP.-Sensor TEMP.-

Nr. 2 Nr. 1 Limiter Ub E G

Montageort: Der  Bankfühler wird über der 
hinteren Liegebank, gegenüber dem Ofen, 
wie bei der Montage des Ofenfühlers be-
schrieben, an der Decke befestigt.

Bei korrektem Anschluss des Fühlers er-
kennt das Steuergerät den Fühler nach Wie-
dereinschalten der Netzspannung automa-
tisch. 

Bankfühler

Bei einer Störung des Bankfühlers erscheint 
die Fehlermeldung

E 103 = Unterbrechung Bankfühler

oder

E 104 = Kurzschluss Bankfühler

In diesem Fall lassen Sie den Fühler durch 
einen Fachmann überprüfen und gegebe-
nenfalls ersetzen. Der Fühler hat bei Raum-
temperatur ca 2 kW. 

Um Ihre Sauna trotz der Störung weiter Nut-
zen zu können, kann der Bankfühler (nach 
dem er abgeklemmt ist) deaktiviert werden. 
Näheres hierzu sehen Sie im Kapitel Bank-
fühler.

Ist die Störung behoben, erkennt das Steu-
ergerät den Fühler nach Wiedereinschalten 
der Netzspannung wieder.

Der Bankfühler wird über eine 2-adrige Si-
likonleitung  am Steuergerät an den Klem-
men auf der rechten Seite der unteren Pla-
tine angeschlossen. Gekennzeichnet durch 
die Beschriftung "Temp.-Sensor Nr.2” . 
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Tastenfunktionen

Bedienung

Symbolbeschreibung

Uhrzeit

Vorwahlzeit

Heizzeit

Heizen

Fehlermeldung

Lüfterfunktionen

Licht

Farblicht

Zeigt das Gerät nach dem Einschalten der Spannug keine Reaktion, überprüfen Sie 
die Schalterstellung des Geräteschalters (Switch-Off). Siehe hierzu Kapitel „Der Gerä-
teschalter (Switch-Off)“ am Ende dieser Anweisung.

 „ An/Aus  „ „Licht „ „Funktion/ Mode„ „Ab „ „Auf „
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Erstes Einschalten des Gerätes

Nachdem Sie alle Anschlüsse noch einmal 
überprüft haben, nehmen Sie das Gerät ans 
Netz, indem Sie die Sicherungen bzw. den 
Hauptschalter einschalten.

Auf dem Display erscheint die Uhrzeit.

Sollte die Anzeige blinken, verfahren Sie 
wie folgt:

Mit den Tasten „AB „ und „Auf „ können 
Sie den gewünschten Wert einstellen.

Kurzzeitig erfolgt die Anzeige  „F1“.  

Danach wird die  aktuelle Tageszeit im 
Display angezeigt und das Gerät ist betriebs-
bereit.

Ändern der Uhrzeit, siehe Kapitel „F1“ dieser 
Gebrauchsanweisung.

Das Einschalten des Gerätes erfolgt über 
die linke  „An/Aus „ Taste. Gleichzeitig 
wird hierbei die Kabinenbeleuchtung und die 
Display-hinterleuchtung eingeschaltet.

Anzeige im Display:

Bestätigen Sie mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

12:03

20:03

20:03

20:03

06:00

20:03
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Voreingestellte Parameter

Finnischer Saunabetrieb

Nach dem Einschalten wird auf dem Display 
im Wechsel die aktuelle Tageszeit und die 
Restheizzeit angezeigt.

Heizzeit

Durch das Werk ist die Heizzeit auf 6 Stun-
den begrenzt. Das heißt, nach Einschalten 
schaltet das Gerät aus Sicherheitsgründen 
nach 6 Stunden aus.

Die Restheizzeit wird im Wechsel mit der 
aktuellen Uhrzeit am Display angezeigt.

20:03

05:58

05:58

Temperaturanzeige

Während der Aufheizphase zzgl. ca. 15 
Minuten füllt sich das Thermometersymbol 
fortlaufend.

Ist die Endtemperatur erreicht, beginnt die Re-
gelphase. Die Thermometerfüllung zeigt nun 
kontinuierlich die Temperatur am Fühler an.

Aufheizphase Regelphase

90

Ist - Wert  Anzeige

Durch Drücken der „Auf „  Taste  für mehr 
als 3 Sekunden können Sie sich die tatsäch-
liche Temperatur am Ofenfühler anzeigen 
lassen.

Ist ein Bankfühler installiert, können Sie 
sich die dort herrschende Temperatur, durch 
Drücken der „Ab „  Taste für mehr als 3 
Sekunden, anzeigen lassen.
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Soll das Saunabad vorher beendet werden, 
drücken Sie die Taste  „An/Aus  „ . Das 
Symbol auf dem Display erlischt und es wird 
nur noch die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Die Kabinenbeleuchtung schaltet sich nach 
30 min. automatisch ab. Mit der „Licht  “ - 
Taste können Sie die Beleuchtung jederzeit 
ausschalten.

Die zu betätigenden Tasten werden im Text wie folgt dargestellt und angeführt.

In den Display- Skizzen dargestellte Symbole, die mit den Zeichen           eingerahmte sind 
werden am Gerät blinkend angezeigt.

Jede Veränderung der eingestellten Parameter muss durch Drücken der „Funktion/Mode“  
Taste gespeichert werden. Die jeweilig neu eingestellten Werte blinken kurz, bevor das Gerät 
in die  Grundanzeige zurück schaltet.

Verändern Sie die Parameter, ohne Speicherung mit der „Funktion/Mode“ Taste, sind auto-
matisch die vorherigen Werte weiter aktiv.

Bedienen Sie das Gerät bei der Programmierung über einen längeren Zeitraum nicht, springt 
die Anzeige automatisch in die Grundanzeige zurück und die Hintergrundbeleuchtung erlischt 
nach kurzer Zeit.

Bei der Programmierung ist zu beachten

20:03

 „ An/Aus  „ „Licht „ „Ab „ „Auf „„Funktion/ Mode„
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Die mannigfaltigen Programmiermöglichkeiten des Gerätes unterscheiden sich grundsätzlich 
in die:

 Fachmannebenen  Die Ebenen werden mit „F 1 - F 10“ bezeichnet. Je nach Gerätetyp 
     kann es sein, dass einzelne Ebenen nicht angezeigt werden.

       Hier können Parameter geändert werden, die im täglichen Gerauch
     nur sehr selten angepasst werden müssen. Sie werden nach der
     Neu installation eingestellt und bleiben dann  meist, zumindest für
     längere Zeit, unverändert.

 Programmierebenen  Die Ebenen werden mit „P 0 - P 9“ bezeichnet. Je nach Gerätetyp,
     oder eingestelltem Betriebsmodus, kann es sein, dass einzelne 
     Ebenen nicht angezeigt werden.

        Hier können Parameter geändert werden, die im täglichen Gerauch
     öfter an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden 

SAFE

Tastensperre / Hotelmodus

Durch aktivieren der Tastensperre / des Hotelmodus 
kann die Saunaanlage durch den Benutzer der Sau-
naanlage nur noch ein- bzw. ausschaltet werden. Eine 
Änderung der einzelnen Parameter ist nicht möglich.

Zum aktivieren der Tastensperre / des Hotelmodus die 
Tasten „Mode“, „  „ und „  „ gleichzeitig drücken 
bis im Display „SAFE“ erscheint.

Nach loslassen der Tasten geht die Anzeige in den 
Ursprungszustand zurück.

Werden jetzt andere als die  - Taste betätigt, erscheint 
die Anzeige  „SAFE“.

Zum deaktivieren der Tastensperre / des Hotelmodus 
die Tasten „Mode“, „  „ und „  „ gleichzeitig länger 
als 3 Sekunden drücken.

20:03
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Die Fachmannebenen

Zum Einstellen der Uhrzeit drücken Sie 
gleichzeitig die „Funktion/Mode“ und die „

„ Taste (in der Anzeige erscheint „F1“ und 
das Uhrensymbol)

 

Bestätigen Sie mit der „Funktion/Mode“-
Taste. 

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

 (z.B. beim  Umstellen von Sommer- und 
Winterzeit).  

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „F1“, bis das 
Display die Grundanzeige ausgibt. 

 F1 Ändern der Uhrzeit

F      1

20:03

21:03

21:03
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Um die Farblichtfunktionen mit dem Ofen 
zu verknüpfen, drücken Sie gleichzeitig die 
„Funktion/Mode“ und die „Auf „ Taste (in 
der Anzeige erscheint „F1“ und das Uhren-
symbol) und danach die  „Auf „ Taste  bis 
in der Anzeige „F5“ erscheint.  

Bestätigen Sie  mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Ta-
ste, bis der neu eingestellte Wert im Display 
blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „F5“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. 

 F5  Farblichtfunktionen mit Ofen verknüpfen

F     1

F     5

1

0

0

0= Die Farblichtfunktion ist mit 
der Ofenfunktion verknüpft.
d.h. das Farblicht schaltet automa-
tisch ein, wenn der Ofen in Betrieb 
geht.

1 =  Die Farblichtfunktion ist nicht mit der 
Ofenfunktion verknüpft
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Um Ihren Bankfühler zu deaktivieren 
( bei Störung) drücken Sie gleichzeitig die 
„Funktion/Mode“ und die „Auf „ Taste (in 
der Anzeige erscheint „F1“ und das Uhren-
symbol) und danach die  „Auf „ Taste  bis 
in der Anzeige „F8“ erscheint.  

Bestätigen Sie  mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

 1 = Bankfühler aktiviert

 0 =  Bankfühler deaktiviert

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Ta-
ste, bis der neu eingestellte Wert im Display 
blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „F8“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. 

 F8  Bankfühler (optional)

F     1

F     8

1

0

0

wird nur angezeigt, wenn Störung E 103 im 
Display angezeigt wird.



25D

F     1

F  10

5

8

8

Um die Rücksprungzeit aus Untermenüs 
(Zeit, nach der die Anzeige automatisch in 
die Grundanzeige zurück springt) einzustel-
len, drücken Sie gleichzeitig die „Funktion/
Mode“ und die „Auf „ Taste (in der An-
zeige erscheint „F1“ und das Uhrensymbol) 
und danach die  „Auf „ Taste  bis in der 
Anzeige „F10“ erscheint.  

Bestätigen Sie  mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

   5 =   5 Sekunden

   8 =   8 Sekunden

 12 = 12 Sekunden

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Ta-
ste, bis der neu eingestellte Wert im Display 
blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „F10“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. Die 
Rücksprungzeit entspricht jetzt immer dem 
eingegebenen Wert.

 F10 Rücksprungzeit aus Untermenüs
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Bestätigen Sie  mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Die Programmierebenen

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert in 10 Minuten-
Schritten einstellen.

Bedenken Sie, dass die Kabine ca. 40-50 Mi-
nuten aufheizen muss, um ein angenehmes 
Klima in der Kabine zu erreichen. Wenn 
Sie z.B. um 18.00 Uhr mit dem Saunabad 
beginnen wollen, wählen Sie als  Vorwahlzeit 
17:10 Uhr. 

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „P1“

Drücken Sie während der Anzeige „P1“ im 
Display sichtbar ist die „An/Aus  „ Taste, 
hiermit starten Sie den Vorwahlbetrieb. 

Zum Einstellen der Zeitvorwahl drücken Sie 
die „Funktion/Mode“ Taste.  Auf der Anzeige 
erscheint das Vorwahlsymbol und „P1“.

 Mit der  Zeitvorwahl können Sie den Start Ihrer Saunaanlag innerhalb von 24 Stunden vor-
wählen. 

  Stellen Sie hierbei immer sicher, dass sich zum Beginn des Heizvorganges
   keine Gegenstände auf dem Saunaheizgerät befi nden. Brandgefahr!

Nach kurzer Zeit erscheint im Display im 
Wechsel die aktuelle Uhrzeit und die vorge-
wählte Einschaltzeit. Die Hinterleuchtung des 
Displays erlischt.

Wird die Vorwahlzeit erreicht, schaltet sich die 
Saunaanlage ein. Nach Ablauf der Heizzeit 
schaltet das Gerät die Anlage automatisch 
wieder ab.

P     1

15:10

17:10

P     1

17:10

20:03 17:10

P1 Starten mit Zeitvorwahl
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Die  Heizzeit ist im Lieferzustand auf 6 Stun-
den begrenzt. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet 
Ihre Sauna sich selbsständig aus. 

Zum Einstellen der maximalen Heizzeit drü-
cken Sie die „Funktion/Mode“ Taste und 
danach die  „Auf „ Taste  bis in der Anzeige 
das Heizzeitsymbol und „P2“ erscheint.  

Bestätigen Sie  mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „P2“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. Die 
 maximale Heizzeit entspricht jetzt immer dem 
eingegebenen Wert.

 P2 Heizzeitbegrenzung

P     2

06:00

03:00

03:00

Zur Deaktivierung der Zeitvorwahl drücken Sie die „An/Aus “  - Taste. Dabei wird der 
Saunaofen eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der  „An/Aus “  - Taste wird der Sau-
naofen ausgeschaltet.

 Deaktivieren der Zeitvorwahl

 Dieser Programmschritt erscheint nur, wenn das Gerät bei der Installation 
nicht für den Modus „Wochentimer“ vorbereitet wurde. 
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P0 Wochentimer

 Dieser Programmschritt erscheint nur, wenn das Gerät bei der Installation 
für den Modus „Wochentimer“ vorbereitet wurde. 

Im Menue Wochentimer können Sie für jeden Wochentag bis zu 4 Vorwahlzeiten 
programmieren.

Die Heizzeit pro Vorwahlzeit kann von 30 Minuten bis 12 Stunden eingestellt 
werden. Nach einer Heizzeit von 12 Stunden setzt automatisch eine Heizpause 
von 6 Stunden ein.

Ein manuelles Einschalten der Saunaanlage ist jederzeit möglich. Die Wochen-
Automatik wird während dieser Zeit inaktiviert. Schaltet die Heizzeitbegrenzung 
(6 h), oder der Benutzer die Anlage ab, wird der Wochentimer wieder wirksam.

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Trennung vom Netz (Uhrzeit 
ging verloren), ist der Wochentimer deaktiviert.

Aktivierung des Wochentimers

Einstellen des aktuellen Wochentages 

Zum aktivieren des Wochentimers drücken 
Sie die „Funktion/Mode“ Taste und danach 
die  „Auf „ Taste  bis in der Anzeige das 
Vorwahlsymbol und „P0“ erscheint.  

Bestätigen Sie  mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ wählen 
Sie nun den aktuellen Wochentag.

 0 = Wochentimer inaktiv

 1 = Montag

 2 = Dienstag

 3 = Mittwoch

 4 = Donnerstag

 5 = Freitag

 6 = Samstag

 7 = Sonntag

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „P0“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. Der 
Wochentimer ist jetzt aktiviert und der aktuelle 
Wochentag ist eingestellt.

0

1

1

P     0
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Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Tag und den Pro-
grammpunkt auswählen.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken 
der „Funktion/Mode“ Taste. Im Display 
erscheint die, in diesem Punkt zuletzt einge-
stellte Einschaltzeit. 

Zum Einstellen der Zeitvorwahl drücken Sie 
die „Funktion/Mode“ Taste.  Auf der Anzeige 
erscheint das Vorwahlsymbol und „d 1:1“.
(d<Wochentag 1...7>:<Programm 1...4>)

  Stellen Sie hierbei immer sicher, dass sich zum Beginn des Heizvorganges
   keine Gegenstände auf dem Saunaheizgerät befi nden. Brandgefahr!

2:1

07:00

05:40

P1 Starten mit Zeitvorwahl im Modus Wochentimer

P 

1:1

P 

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ stellen 
Sie die gewünschte Einschaltzeit ein.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken 
der „Funktion/Mode“ Taste, bis der neu 
eingestellte Wert im Dislay blinkt. Im Display 
erscheint danach blinkend das Heizzeitsym-
bol und die zuletzt eingestellte Heizzeit.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ stellen 

03:30

06:0007:00

Zum Einstellen der Zeitvorwahl drücken Sie 
die „Funktion/Mode“ Taste.  Auf der Anzeige 
erscheint das Vorwahlsymbol und „P1“.

P     1
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.

Die Anzeige im Display geht nach kurzer Zeit 
in die Standby-Anzeige zurück.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken 
der „Funktion/Mode“ Taste, bis der neu 
eingestellte Wert im Display blinkt.. Auf der 
Anzeige erscheint danach das Vorwahlsym-
bol und „d 2:1“.

Auf dem eben beschriebenen Weg können 
Sie weitere Zeitvorwahlen vornehmen.

 Die Steuerung verhindert bei der Pro-
grammierung, dass sich die eingestellten 
Programme überschneiden. Zwischen zwei 
Programmen wird automatisch eine Pause 
von mindestens 10 Minuten eingehalten.

Dies gilt nicht bei der maximalen Heizzeit von 
12 h, hier beträgt die Heizpause 6 h.

20:03

10 Minuten bevor ein Programm beginnt, wird 
die Vorwahlzeit im Wechsel mit der Tageszeit 
im Display angezeigt. 

Während  dieser Zeit und der automatischen 
Heizphase, kann die Tageszeit im Menü „F1“ 
nicht umgestellt werden.

Um in dieser Zeit manuell einzuschalten, 
muss zunächst durch Drücken der „An/Aus 

 „ Taste die Vorwahlzeit deaktiviert werden.

 Ist als Vorwahlzeit „-:--“ gewählt, ist das 
entsprechende Programm inaktiv.

06:54 07:00

2:2

P 

03:30

Sie die gewünschte Heizzeit ein.

 Arbeitet die Steuerung im Feuchtebe-
trieb (HCS 9003...,), ist die hier eingestellte 
Zeit die Gesammtzeit incl. der in F2 einge-
stellten Nachheizzeit.

Wird die Heizzeit auf den Maximalwert 12 h
gestellt, wird nach Ablauf der 12 h eine Heiz-
pause von 6 h eingeschaltet.
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Werkseitig ist die Temperatur für den fin-
nischen Betrieb auf 95 °C und im Feuchte-
betrieb auf 60 ° C*  voreingestellt. 

Zum Einstellen der Temperatur drücken Sie 
die „Funktion/Mode“ Taste. und danach 
die  „Auf „ Taste  bis in der Anzeige das 
Heizsymbol und „P5“ erscheint.  

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

Der Pfeil am Thermometersymbol zeigt dann 
den vorgewählten Temperaturbereich an. 

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „P5“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. Die 
Temperatur entspricht jetzt immer dem ein-
gegebenen Wert.

Bestätigen Sie mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Achtung: Temperaturbereich im 
fi nnischen Betrieb 30-110 °C.

Im Feuchtebetrieb 30 - 70 °C*

(* nur bei Steuergeräten mit Feucht-
ebetrieb)

P   5

95

85

85

P5 Temperatureinstellung
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Mit diesem Steuergerät haben Sie die 
Möglichkeit, die  Lüftergeschwindigkeit in 3 
Stufen individuell für Ihre Saunaanlage zu 
bestimmen.

Werkseitig ist „kein  Lüfterbetrieb“ vorgege-
ben, allein beim  Nachheizen nach Feuchte-
betrieb (nur bei Geräten mit Klimabetrieb) 
ist die Lüfterfunktion auf Maximalstufe vor-
eingestellt.

Zum Einstellen der Lüfterfunktion drücken 
Sie die „Funktion/Mode“ Taste. und danach 
die  „Auf „ Taste  bis in der Anzeige das 
Lüftersymbol und „P6“ erscheint. 

Bestätigen Sie mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

 Dabei bedeuten: 

0 =  Lüfter ohne Funktion

1 =  Lüfter Schaltstufe 1 (ca. 1/3 Leis- 
  tung)

2 = Lüfter Schaltstufe 2 (ca. 2/3 Leis- 
  tung)

3 = Lüfter maximale Leistung

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „P6“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. Die 
Lüfterfunktion entspricht jetzt immer dem 
eingegebenen Wert.

Die gewählte Schaltstufe erkennen Sie an 
den Punkten unter dem  Lüftersymbol auf 
der Anzeige.

P     6

Stufe 0   kein Lüfterbetrieb 

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

2

2

0

 P6 Programmierung Lüfterbetrieb
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Beachten Sie, dass diese Funktion nur in 
Verbindung mit Glühlampen programmiert 
werden darf! Wir empfehlen die Verwendung 
von Backofenleuchten Es dürfen keine 
Leuchtstoffl ampen, Energiesparlampen 

und Gasentladungslampen verwendet 

werden.

Werkseitig ist die Lichtleistung auf maximale 
Stärke (100%) eingestellt. Sie haben die Mög-
lichkeit, die Kabinenbeleuchtung individuell 
für Ihre Saunaanlage zu dimmen (z.B. 80%).

Zum Einstellen der  Lichtleistung drücken Sie 
die „Funktion/Mode“ Taste. und danach die  
„Auf „ Taste  bis in der Anzeige das  Lam-
pensymbol und „P7“ erscheint.  

Bestätigen Sie mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „P7“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. Die 
Lichtleistung entspricht jetzt immer dem 
eingegebenen Wert.

 P7 Dimmbarkeit der Kabinenbeleuchtung

100

P     7

80

80
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Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

Dabei bedeuten:

 Farblichtbetrieb (optional)

Zur Montage des Farblichtmoduls muss die gesamte Anlage stromlos ge-

schaltet werden.

Einschalten  des Farblichtes

Drücken Sie die „Licht „ Taste für ca. 5 
Sekunden. Im Display erscheint das Farb-
lichtsymbol blinkend und die Ziffer 0.   0

Mit dem Steuergerät bieten wir Ihnen optional die Möglichkeit, ein Farblichtgerät in Ihrer 
Saunaanlage zu betreiben. Bei jeder Farbe darf die Maximalleistung von 100 W nicht über-
schritten werden.

1

Diese Programmiermöglichkeit steht nur zur Verfügung, wenn ein  Farblicht-

modul (Artikelnummer 942761, 944286 oder 944834) montiert  ist.

Bei Farblichtmodul

Art.Nr.: 94.2761 Art.Nr.: 94.4286 Art.Nr.: 94.4834

0 Aus

1 Automatischer Betrieb weißes Dauerlicht

2 rotes Dauerlicht

3 gelbes Dauerlicht

4 grünes Dauerlicht

5 blaues Dauerlicht

6
Alle Farben 
gleichzeitig

Automatischer Betrieb
1. Min. Durchlauf

7
gelb-grün-blaues 

Dauerlicht

Automatischer 
Betrieb

2 Min. Durchlauf

Automatischer 
Betrieb

4 Min. Durchlauf

8
rot-grün-blaues 

Dauerlicht

Automatischer 
Betrieb

5 Min. Durchlauf

Automatischer 
Betrieb

9 Sonnenaufgang



35D

Soll der Farblichtbetrieb ausgeschaltet 
werden,  muss entsprechend der vorher-
gehenden Anweisung verfahren werden. 
Hierzu muss die Einstellung auf den Wert 
„0“ gesetzt werden.

Im Farblichtbetrieb kann natürlich zusätzlich 
die Saunaleuchte ein- und ausgeschaltet 
werden. Betätigen Sie hierzu, wie gewohnt 
die Lichttaste.

In der Anzeige wird, wenn die Saunaleuchte 
brennt, das Farblichtsymbol nicht mehr blin-
kend angezeigt sondern ist konstant sichtbar

20:03

Das Farblicht ist jetzt eingeschaltet. Im 
Display erscheint zusätzlich das blinkende 
Farblichtsymbol. 20:03

Im  Farblichtsymbol wird jeweils das Segment  
für die aktuell leuchtende Farbe angezeigt.

Die Zuordnung der Farben ist folgen-der-
maßen.

rot

gelbgrün

blau
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In diesem Programmpunkt  haben Sie die Möglichkeit, die Verweilgeschwindigkeit der ein-
zelnen Farben in Automatikbetrieb einzustellen. 

Werkseitig ist eine Minute voreingestellt.

Die Verweilzeit kann von 1 Minute bis maximal 10 Minuten eingestellt werden.  

 P9 Einstellung der  Zeitintervalle des Farblichts

Zum Einstellen der Verweilzeit drücken Sie 
die „Funktion/Mode“ Taste. und danach 
die  „Auf „ Taste  bis in der Anzeige das 
Farblichtsymbol und „P9“ erscheint.  

Bestätigen Sie mit der „Funktion/Mode“ 
Taste.

Mit den Tasten „Ab „ und „Auf „ können 
Sie nun den gewünschten Wert einstellen.

P 9

00:02

00:05

Bestätigen Sie die Eingabe durch perma-
nentes Drücken der „Funktion/Mode“ Taste, 
bis der neu eingestellte Wert im Display blinkt. 

Danach erfolgt kurz die Anzeige „P9“, bis 
das Display die Grundanzeige ausgibt. Die 
Verweilzeit entspricht jetzt immer dem ein-
gegebenen Wert.

00:05

set x
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Im Störungsfall drücken sie den Geräteschal-
ter auf den linken Teil der Wippe bis zum 
ersten Rastpunkt  (Schalterstellung 0). Das 
Gerät ist nun komplett ausgeschaltet. 

Der  Geräteschalter (Switch-off)

Auf der Oberseite des Steuergerätes fi nden 
Sie den Geräteschalter. Mit diesem Schalter 
können Sie die Elektronik im Störungsfall vom 
Netz trennen. 

Um bei ausgeschaltetem Gerät das Licht in 
der Kabine einzuschalten, drücken Sie auf 
den linken Teil der Wippe bis zum zweiten 
Rastpunkt (Schalterstellung II).

Um das Gerät wieder betriebsbereit zu ma-
chen, schalten Sie in die Ausgangsposition 
zurück (Schalterstellung I).

Geräteschalter

= Gerät ein-
geschaltet

= Gerät aus-
geschaltet

= Licht ein-
geschaltet

Umschalten der  Heizzeitbegrenzung für gewerblichen Einsatz bzw. 

auf Wochentimer

Achtung! Die Anlage muss allpolig vom Netz getrennt werden!

Serienmäßig wird das Steuergerät mit einer Heizzeitbegrenzung von max. 6 Stunden aus-
geliefert. 

Zum Umrüsten auf max. 12 Stunden befi ndet sich auf der unteren Platine rechts ein Jumper. 
Dieser ist werksmäßig auf die Markierung „6h“ gesteckt Durch Umstecken auf die Markierung 
„12“ oder „24h“ kann die Heizzeit bis auf max. 12 Stunden, max. 24 Stunden oder unendlich 
( 8 ) eingestellt werden. Wird der Jumper ganz entfernt beträgt die Heizzeit max. 6 Stunden.  
Durch Stecken des Jumpers auf „Res“ wird der Wochentimer aktiviert.

Im privaten Bereich ist die maximale Heizzeit  6 Stunden. Eine Erweiterung 

auf 12 oder mehr Stunden  ist nur im beaufsichtigtem Betrieb ( gewerbliche 

Nutzung) erlaubt.

 - : - -

=   Jumper     24h

    P2 =

8Jumper X6

X4

WB P+
TEMP.-SENSOR
Nr. 2 Nr. 1 TEMP.-

LIMITER H-SENSOR

Ub E G

Res
24h
12h

6h
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Fehleranzeige

Um Ihnen bei einem eventuell auftretenden Fehler eine Sofortdiagnose zu zeigen, können 
auf dem Display nachfolgende Fehler über Fehlercode ermittelt werden.

Fehlercode Fehler

E 100 Unterbrechung Temperaturfühler

E 101 Kurzschluss Temperaturfühler

E 103  Unterbrechung Bankfühler

E 104  Kurzschluss Bankfühler

E 211 Unterbrechung Übertemperatursicherung

Weitere Fehlermöglichkeiten ohne Anzeige und deren Ursachen

Keine Anzeige auf dem Display - keine Hintergrundbeleuchtung

Überprüfen Sie die Schalterstellung des Geräteschalters.

Überprüfen Sie den Netzanschluss! Auf allen 3 Phasen L1, L2, L3 müssen 230 V AC anlie-
gen. 

Überprüfen Sie die Sicherungen! 

Kabinenbeleuchtung ohne Funktion:

Überprüfen Sie die Feinsicherung  auf der 
Platine 

Lüfter ohne Funktion:

Überprüfen Sie die Feinsicherung auf der 
Platine.

Bei beiden Sicherungen handelt es sich um 
Feinsicherungen 500 mA T.

F1

F2

X3

X5a

X2X1

L1 L2 L3 N N N U

S1 FAN LIGHT WM

L N L N

500 mA T

5
0

0
 m

A
 T
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Service Adresse

EOS Saunatechnik GmbH

Adolf-Weiß-Straße 43

35759 Driedorf-Mademühlen, Germany

Fon: +49 (0)2775 82-514

Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de

www.eos-sauna.de

Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gül-
tigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

-  Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des 
Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nut-
zung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.

-  Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn 
der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt 
werden kann.

-  Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrück-
liche Zustimmung des Herstellers vorgenom-
men wurden, verfällt jeglicher Garantiean-
spruch.

-  Für Defekte, die durch Reparaturen oder Ein-
griffe von nicht ermächtigten Personen oder 
durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden 
sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.

-  Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seri-
ennummer sowie die Artikelnummer zusam-
men mit der Gerätebezeichnung und einer aus-
sagkräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.

-  Diese Garantie umfasst die Vergütung von 
defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler 
Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Original-
verpackung oder einer entsprechend geeigneten 
Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transport-
schäden) an unsere Service-Abteilung einzuschi-
cken. 

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausge-
füllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für 
die Ein- und Rücksendung können von uns nicht 
übernommen werden.

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im 
Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren 
Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung 
mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht 
möglich. 

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des

Händlers:

Recycling

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montage-
anweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent 
beantworten können, geben Sie uns immer die 
auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Ty-
penbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Nicht mehr gebrauchte Geräte / 
Leuchtmittel sind gem. Richtlinie 
2002/96 EG bzw. ElektroG zum 
Recyceln bei einer Werkstoffsam-
melstelle abzugeben. Nicht mit dem 
Hausmüll entsorgen.
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3) Installations- und Funkti-

onsprobleme

• Bitte lesen Sie zunächst die  

mitgelieferte Anleitung voll-

ständig durch und beachten 
Sie vor allem auch dort ge-
nannte Montage-  o d e r  
Installationshinweise.

•  Der Händler  sollte stets Ihr 

erster   Ansprechpart-

ner  sein, denn dort ist  man 
am besten mit dem „hausei-
genen“ Produkt  vertraut 
und kennt eventuelle Pro-
blemfälle.

•  Bei Funktionsproblemen 

mit einem Artikel prüfen 
Sie bitte zunächst, ob an der 
Ware ein Sachmangel vor-
liegt. Aufgrund   der werksei-
tigen Qualitätsprüfung sind  
Defekte bei Neugeräten sehr 
selten.

2) Fehlerhafte Lieferung

• Die gesetzliche Gewährlei-
stungsfrist beträgt 2 Jahre. 
Ist der gelieferte Artikel man-

gelhaft, fehlen Zubehörteile 
oder   wurde der falsche Ar-

tikel oder die falsche Menge 
geliefert, setzen Sie sich bitte 
mit Ihrem Händler in Verbin-
dung. Dieser spricht mit Ihnen 
den Einzelfall ab und bemüht 
sich um eine sofortige   kun-
denfreundliche Lösung.

• Für kostengünstige Rück-

sendungen innerhalb 
Deutschland erhalten Sie 
vom Hersteller eine RMA-Nr. 

• Jede Artikel-Rücksendung 
muss in der  Original-

verpackung des Arti-

kels mit vollständigem 

Lieferumfang erfolgen. 
Bitte verpacken Sie die Ware, 
um Beschädigungen zu ver-
hindern. Nehmen Sie  bei Fal-
schlieferung den Artikel bitte 
nicht in   Gebrauch!

1) Transportschaden

•  Bitte überprüfen Sie umge-

hend den Inhalt Ihres Pa-
kets und melden Sie bitte 
jeden Transportschaden bei 
IhremTransportunterneh-

men  (Paketdienst/  Spediti-
on).

• Beschädigte Ware bitte nicht 
benutzen!

• Lassen Sie sich von dem 

Transportunternehmen 

eine schriftliche Bestäti-

gung über den Schaden aus-
stellen.

•  Melden Sie den Schaden 

bitte  umgehend telefo-

nisch bei Ihrem Händler. 
Dieser spricht dann mit Ihnen 
das weitere Vorgehen ab.

• Bei beschädigtem Transport-
karton bitte   zusätzlich grö-
ßeren Umkarton verwenden. 
Die Schadensbestätigung 

des Transportunterneh-

mens   unbedingt  beifügen!

Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise 
einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Ver-
fahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Ver-
fahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!

• Den vorhandenen RMA-Beleg stets vollständig ausfüllen und zusammen mit der Rechnungs-

kopie der Rücksendung beilegen! Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. Ohne 

diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich

• Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen und gehen kostenpfl ichtig an 
den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den RMA-Nr. für die kostengünstige Rücksendung an.

• Beachten Sie bitte, dass Sie die Ware ohne sichtbare Gebrauchsspuren mit unverändertem  
vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung zurückschicken.

• Verwenden Sie bitte eine zusätzliche stabile und bruchsichere Umverpackung, polstern Sie 
diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund  mangelhafter Verpa-
ckung gehen zu Lasten des Absenders.   

Beschwerdeart:


